
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 229

A14

12 11 10

P
ha

se

N
eu

tra
l

E
ar

th

S T ComR

www.fanox.ir

A1A2A3A4A5A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7

23 24

UPS

P EN

-
+

Input

Output

A6

8 7 18 16 19 20

+-+-
AC/DC

Power

A

B
C

N

P2

P2

P2

P2

R
S

48
5

M
ot

or
 c

ha
rg

e

TR
IP

C
O

IL

9

Output TRIP Inputs RS485

CT1 CT2 CT3

S1 S2 S1 S2 S2

P1

P1

P1

P1

In
pu

t2
 (c

on
ta

ct
)

In
pu

t1
 (c

on
ta

ct
)

O
ut

pu
t2

O
ut

pu
t1

S1

ci
rc

ui
t b

re
ak

er

 (s
am

e 
as

 o
ut

pu
t)

Fuse 4A

2.5 mm²

1.5 mm²N
o 

co
nt

ac
t 

Voltage
indicator

barsa
Typewritten Text

barsa
Typewritten Text
ترمینال ریلی تابلورله ثانویه
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سایز کابل های متصل به ترانس جریان
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سایز سایر  اتصالات
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نقشه راهنمای سیم بندی رله مدل SIA-F مارک FANOX اسپانیا
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